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Mounting the valve
NOTE: The valve is for the return flow

Filling the radiator
using Danfoss drain cock adaptor

Draining the radiator
using Danfoss drain cock adaptor

Visszaté  rö  ¯

19

Instrukcióo
RA-URX termosztá  t szelep, RLV-X zá  ró   szelep

A szelep szerelé  se
Fontos: RA-URX a visszaté  rö   á  gban

Fü  töotest tö  lté  se
Danfoss 003L0152 adapterrel

Füü  tö  test leereszté  se
Danfoss  adapterrel



Setting the max. flow through the valve/radiator
A max. folyadé  ká  ram korlá  tozá  sa az RA-URX szelepen

Max. flow = setting “N” = Factory setting
For flushing and draining system

Max. folyadé  ká  ram beá  llí tá  sa = “N” = gyá  ri beá  llí tá  s
Á  tö  blí té  s é  s tö  lté  s/ü  rí té  s eseté  n ezt kell á  llí tani

The desired flow may be set between 1 and 7 in steps of 0.5

A kí vá  nt ví zá  ram beá  llí tható   1 é  s7 kö  zö  tt kö  zbü  lsö   osztá  sokkal 


